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Capitolo 10    Collegamento elettrico degli accessori

A  = Air 70

D  = Sensore CO : avvitare nella posizione indicata sull'appa-

E   = Cavo fornito insieme al sensore CO -
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C

La regolazione relativa a CO2 funziona solamente se la ventilazione dell'Air 70 è impostata su 1 o 2. Se il sensore 
di CO2 rileva un aumento di CO2 la capacità di ventilazione aumenta automaticamente. In caso di una diminuzi-
one di CO2, la capacità di ventilazione si riabbasserà automaticamente (si vedano le figure).
Con l'ausilio del programma di assistenza Brink service tool si possono modificare le impostazioni di fabbrica 
(default) dei valori di ventilazione e di CO2, si veda §13.1.

15 m3/h (default) 40 m3/h (default)

400 ppm
(default)

1200 ppm
(default)

25 m3/h (default) 55 m3/h (default)

400 ppm
(default)

1200 ppm
(default)
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